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Bureaux sur 1niveau

Habitation

Garage

Menuiserie

Lance d'incendie

Salle de repos

Bureaux

Restaurant

Atelier de
mécanique

Fosse d'extinction
longueur 8.10m
largeur 7.80m

hauteur totale 2.72mhauteur d'eau 1.00mvolume d'eau étouffoir 64.00m3

Quai dechargement/déchargement

Aire de chargement/déchargement

Portail 4006 (2)sous vidéosurveillance

Portail 4007 (3)
sous vidéosurveillance

Ligne Electrique M.T.

Chemin

Voie

Ch
em

in

Quai de chargement/déchargement

Cognac

Tonneaux et Fûts
sur plusieurs niveaux

Chai N°4

S=777 m²

Sanitaires

Entrée

Cuisine

Réserves

Garage

Cognac

Casiers

5 Hauteurs de Fûts

Chai N° 2

S=166 m²

Entrée bureaux

Local Sprinkler
1

Local Sprinkler
7-8

Réserve d'eau enterrée 34 m3

Local Sprinkler
5-6

Parking

Groupe
électrogène

Pompe à chaleur

Borne incendie

Cuves Inox

S=137 m²

                        S=457 m²

Local Sprinkler
3

Local
Sprinkler

9

Cognac

Tonneaux

Chai n° 5

S=775 m²

Cognac

 Tonneaux

S=772 m²

Stockage écorces

S=630 m²

Cognac          .

Chai n° 10

     S=78 m²

Local Sprinkler
2

Bâtiment n° 7

S=207 m²

Terre

rural

Route

Départementale

Communale

n° 158

Rosiers

Prise de terre

Prise
de terre

Stockage écorces

S=630 m²

Couloir

Départ de l'alimentationélectrique du Château

Arrêt d'urgencegroupe électrogène
Détendeur
gaz distillerie

Prise haute
colonne sèche

Coupure généralechaufferie vapeur

Prise basse
colonne sèche

Coupure électriquebâtiment écorces

Coupure électriquebâtiment écorces

Sanitaires

Air

Comprimé

Local
Adoucisseur

Production
Vapeur

Automatisme

Prépa. huiles essentielles

Dépotage

S=160 m²
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Mur CF 2h

Bennes à

déchets

Groupes de froid

Salon visites

Interphone+
caméra

Mur CF 2h

Mur CF 2h

Coupure électriquegénérale du site

Détendeur et coupuregaz château

Compteur gaz
alimentation générale

Bureaux sur
2 niveaux

Stockage des
résidus de
distillation

Bouches de raccordement pompiers

Bouches de
raccordement pompiers
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Portail sous vidéosurveillance

Château

S≈620 m²
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 Volume:
 270 m3

AIRE DE

POMPIER

2 DEMI
RACCORDS
POMPIER

2 DEMI
RACCORDS
POMPIER

CHAI

N°13

                     CHAI
S.I.C.A.

BASSIN

D'E
XTIN

CTIO
N

120 m3LIM
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 M

L

LIMITE de 35 ML

LIMITE de 35 ML

LIMITE de 35 ML

LIMITE de 35 ML

LIMITE de 35 ML

LIMITE de 35 ML
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de
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CHAI N°5 CHAI N°4

BAT N°6

BASSIN EXISTANT

D'INFILTRATION DES EP

VOLUME : 50 m3

PUISARD

POUR DRAIN

Ø1000

CU
VE à VINASSE +

 RETENTIO
N

BAT N°6
ZESTAGE

MACERATION

BAT N°6
RDC +R+1 DISTILLERIE

R-1 CHAI de DISTILLATION

STOCKAGE ECORCES

CHAI N°8

CHAI N°1

CHAI N°3

BAT N°6
ZONE TAMPON

EXPEDITION

Plate form
e

incendie

Plate forme incendie
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