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Annexe 1-1  – Plan de 
localisation au 1/25 000ème 
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Annexe 1- 2 : plan de localisation au 1/2 
500ème avec périmètre et affectation des 
constructions dans un rayon de 100m ; 
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LEGENDES 
1- Habitation 

2- Hamelin (imprimerie) 

3- SOPPPEC (fabricant d’aérosols) 

4- Terrain en friche non construit 

5- CLASS (fermé - inoccupé actuellement) 

6- Hydrofabric (Fournisseur d'équipements 

industriels) 

7- Bemts (fabricant de matériel électronique) 

8- Habitation 

9- Garandeau Bétons La Couronne 

10- Terrain Agricole 
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ANNEXE 1-2 : CARTE AU 1/2 500EME AVEC PERIMETRE DE 100 M (EN BLEU) 
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Annexe 1-3 : plan des réseau au 
1/200ème ;  
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Annexe 2 :Plan de localisation 
des risques
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Légendes : 
Local 1 : Local de production existant – Risque 
incendie. 
Local 2 : Local de stockage existant – Risque 
incendie. 
Local 3 : Local de production à construire – 
Risque incendie. 
Local 4 : Local de stockage à construire – 
Risque incendie. 
Local 5 : Local TGBT entrées du site – Risque 
électrique. 
Local 6 : Local TGBT à construire – Risque 
électrique. 
 



PICARD THERMOFORMAGE    ANNEXES DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
 

AOUT 2020          Page 9 sur 29 

 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe 4 – localisation des 
poteaux incendie
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Poteau Incendie n°1 : 
 
Distance du site : 13,5 m au plus près et 50,75 m par la route. 
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Poteau Incendie n°2 : 
 
Distance du site : 185 m. 
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Annexe 5-1 – Données et 
modélisation flumilog :  Cellule 

existante de stockage
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Annexe 5-2 – données et 
modélisation flumilog :  Cellule a 

construire de stockage
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Annexe 5-3 – données et 
modélisation FLUMILOG :  

Fusion des modélisations avec 
prise en comtpe des murs coupe 

feux et intégration au plan de 
masse
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Commentaires : 
 
L’ensemble des flux thremiques rtestent contenus dans le site. 
 
L’incendie de la partei du stockage existant pourrait se porpager vers le nouvau bâtiment, 
néanmoins le mur coupe feux 2 heures extérieur du nouvea bâtiment interdira cette propagation. 
 
Aucun effet domino n’est envisagé pour l’incendie d’une des deux zones de stocakge. Par ailleurs la 
cellule existante est équipée d’une détection incendie avec report d’alarme et pourra rapidement 
détecter un début d’incendie (même en dehors des heures d’ouverture) et permettra une 
interventionn rapide des serviuces de secours. 
 
La nouvelle cellule sera équipé d’un système d’extinction automatique par mousse à haut 
foissonnement permettant d’étenidre l’incendie dans les premières minutes. 
 
 
Pour le personnel présent dans une des cellules des issues de secours vers au moins 2 parois 
différentes des locaux permettra l’évacuation des personnes. 


