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Façade Sud

Façade Nord

Crête bassin =40.50 NGF
Fond bassin =38.30 NGF

1250 m3

Crête bassin =42.50 NGF
Fond bassin =39.30 NGF

230 m3
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Distri. Electrolyte_Façade Nord

L. NMP_Façade Nord

Local AC_Façade Sud

S
to

ck
ag

e 
E

le
ct

ro
ly

te
_L

oc
al

A
C

_C
W

/P
C

W
_P

ro
d 

E
C

_E
D

I_
P

ro
d

V
ap

eu
r_

F
aç

ad
e 

O
ue

st

Stockage Electrolyte_Façade Nord
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Vanne de confinement +
séparateur hydrocarbure

CW/PCW_Prod EC_EDI_Prod
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Vapeur_Façade Sud

S
to

ck
ag

e 
E

le
ct

ro
ly

te
_L

oc
al

A
C

_C
W

/P
C

W
_P

ro
d 

E
C

_E
D

I_
P

ro
d

V
ap

eu
r_

F
aç

ad
e 

E
st

7.
28

1.881.36

4.85

11.62

5.
22

L Sprinkler_Façade Nord

L Sprinkler_Façade Sud

4'

4'

Poste de livraison
FAC. 01
40.38 m²

TGBT nord
FAC. 11
73.46 m²

Local sprinkler
FAC. 30
31.19 m²

Local test réception
ZF6. 76
17.39 m²

Bureau de maitrise formation
ZF6. 74
10.45 m²

Bureau de maitrise cell assembly
ZF6. 73
10.25 m²

Accueil logistique
ZF6. 75
8.28 m²

Local EP
FAC. 51
7.29 m²

Data center 02
FAC. 26
8.54 m²

Local détente
ZF6. 70
17.03 m²

Bureau de maitrise
ZF6. 72
9.11 m²

TGBT sud
FAC. 21
73.80 m²

Poste satéllite
FAC. 20
40.09 m²

Production eau dématérialisé
FAC. 34

Non fermée

Air Comprimé
FAC. 50

116.00 m²

Local Eau Glacée
FAC. 41

104.83 m²

Distribution électrolyte type B
FAC. 68
20.99 m²

Distribution électrolyte type C
FAC. 67
20.99 m²

Distribution électrolyte type A
FAC. 66
22.93 m²

Stockage produit
ZF6. 66
14.00 m²

Zone d'ouverture produit
ZF6. 65
21.25 m²

Zone de démontage
ZF6. 64
17.03 m²

Essais chimiques et électriques
ZF6. 63
17.70 m²Essais mécaniques et observation

ZF6. 62
25.44 m²

Salle formation
ZF6. 53
54.96 m²

Local détente, machine à café (centrale)
ZF6. 50
29.93 m²

Local libre 01
ZF6. 67
16.47 m²

Data center 01
ZF6. 25
17.57 m²

Vestiaires centraux F
ZF6. 20
98.04 m²

Maintenance centrale
ZF6. 51
46.94 m²

Metrologie centrale
ZF6. 52
60.32 m²

Sanitaires centraux F
ZF6. 35
32.86 m²

Sanitaires centraux H
ZF6. 42
32.62 m²

Security box de l'usine
ZF6. 71
24.59 m²

Vestiaires centraux H
ZF6. 28
96.57 m²

Local infirmerie
ZF6. 55
20.75 m²

Local « sécurité »
ZF6. 58
21.34 m²

SAS sortie de secours
ZF6. 60
28.60 m²

Local magasin hors fabrication
ZF6. 54

193.57 m²

Circulation 02
ZF6. 61
58.06 m²

Accueil
AA. 01

105.35 m²

Circulation 01
ZF6. 59
24.47 m²

Ascenseur N0
AA. 81
2.19 m²

Dalle cuve sprinkler
FAC. 31
77.45 m²

Sanitaire délocalisé H+F
ZF6. 80
10.87 m²

Chargement / déchargement
ZF5. 100
497.07 m²

Formation 2
ZF3. 30

1826.95 m²

Formation 1
ZF3. 00

Non fermée

Module assembly 1
ZF4. 02

438.14 m²

Circulation module assembly
ZF4. 04

147.47 m²

Module assembly 2
ZF4. 03

409.66 m²

Armoires électrolyte
FAC. 70
20.99 m²

Déchets électrolyte
FAC. 69
29.63 m²

Positive coat dryroom
ZF1. 20
90.04 m²

Negative coat dryroom
ZF1. 21
84.28 m²

Mixing negative
ZF1. 03

246.23 m²

Cleaning
ZF1. 05

101.09 m²NMP recovery
ZF1. 02
68.84 m²

Mixing positive
ZF1. 01

312.77 m²

Mixing, zone stockage
ZF1. 06
98.47 m²

Dalle équipements NMP
FAC. 58
48.16 m²

Coating
ZF1. 100

1868.36 m²

Entry foil + batch dryroom
ZF1. 26
33.69 m²

End of coating positive +buffer + calendering + sliting
ZF1. 27

674.08 m²

End of coating positive +buffer + calendering + sliting
ZF1. 28

762.78 m²

Circulation calendering
ZF2. 07B
80.74 m²

Airlock : outside calendering
ZF2. 07A
34.15 m²

Dry coating R&D
ZF6. 90

523.33 m²

Production Eau Chaude
FAC. 33
83.48 m²

Eau Déminéralisée Industrielle
FAC. 34
44.64 m²

Local pompe NMP
FAC. 61
18.10 m²

Stockage électrolyte
FAC. 65
90.85 m²

Cell assembly 2
ZF2. 09

2360.62 m²

Cell assembly 3
ZF2. 10

1852.10 m²

Cell assembly prismatic
ZF2. 01
49.53 m²

Entry component dry room
ZF2. 05
32.65 m²

Unpacking
ZF2. 06
32.67 m²

SAS dry room dressing
ZF2. 08
32.58 m²

Notching positive
ZF2. 02

173.22 m²

Notching negative
ZF2. 03

157.90 m²

Cell assembly 1 prismatic
ZF2. 01

1249.99 m²

Filing & second filing
ZF2. 04

411.66 m²

Circulation 04
ZF3. 40

398.81 m²

Circulation notching
ZF2. 07C
155.82 m²

Circulation 05
ZF3. 41

292.75 m²

Dalle cuve incendie
FAC. 90
77.60 m²

Local technique eau
ZF6. 52
7.01 m²

3.58 b

15

42.70 b

15

Cuve: 
410 m3 

Local AC_Façade Nord

Production vapeur
FAC. 32

212.89 m²

Dalle extérieure CTA

Radier
Groupe froid.

585.29 m²

Charge 10900 kg

Charge 10900 kg

Charge 10900 kg

Charge 12100 kg

Charge 12100 kg
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Repérage de coupes :

Emprise existant

Légende

Poteaux Incendie

Candélabre

Arbres

Bassin étanche avec géomembrane

Lanterneaux bureaux 1200x1200 mm

Lanterneaux usine 2000x3000 mm

Toiture PVC

Toiture Autoprotégée

Voirie PL

Dallage PL (béton surfacé)

Dallage piéton (béton balayé)

Herbe

Bassin engazonné

Emplacement pompage

Panneau de signalisation

Poteau Aspiration

EU existant

EP existant

GAZ existant

Clôture de la parcelle ACC

Limite de la parcelle SAFT et ACC

REV DATE REVISION DESCRIPTION REDA APPR

AUTOMOTIVE CELLS COMPANY

AUTOMOTIVE CELLS COMPANY (ACC)
Zone Industrielle De Nersac, 10 rue Ampère, 16440 NERSAC

LEGENDRE Génie Civil
4, rue Vasco de Gama
44800 SAINT-HERBLAIN
T. +33(0)2.40.58.12.60.

Zone Industrielle De Nersac,
10 rue Ampère, 16440 NERSAC

CLIENT :

Emetteur

ECHELLE

Indice

DATE 1ere EMISSIONFORMAT NOM FICHIER INFORMATIQUE

Zone TypeLot N°Phase

ETABLI PAR :

TITULAIRE LOT EPC1 :

LEGENDRE Génie Civil
4, rue Vasco de Gama
44800 SAINT-HERBLAIN
T. +33(0)2.40.58.12.60.
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SAFT_PR_ 000_ GEN_ EN_ PLA_ 001_ J_ Masse / Cloture / Espaces
verts

000 GEN EN PLA 001 J

Masse / Cloture / Espaces verts

000  GENERAL


