
AMENAGEMENT DU
BASSIN à VINASSE

EN RESERVE INCENDIE
VOLUME : 2970 m3

RESERVE
INCENDIE

EXISTANTE
3000 m3 BASSIN de RETENTION MODIFIÉ

VOLUME : 2350 m3

RESERVE
SPRINKLER

VOLUME
1590 m3

BASSIN D'INFILTRATION N°1

des EAUX PLUVIALES

VOLUME : 4000 m3

CHAI N°22 CHAI N°24 CHAI N°25

L3T

C
H

EM
IN
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T

5046

52
73

52
97

52
98

52
99

53
10

53
11

53
12

CHAI N°23

PENTE 10%PENTE 6.7%

LOCAL SOURCE FOSSE
D'EXTINCTION

120 m3

PJ NGF
+ 46.00

PJ NGF
+ 45.70

PJ NGF
+ 45.70

PJ NGF
+ 45.70

PJ NGF
+ 45.70

PJ NGF
+ 46.00

PJ NGF
+ 46.00

PJ NGF
+ 46.00

PJ NGF
+ 47.70

PJ NGF
+ 47.40

PJ NGF
+ 49.00

PJ NGF
+ 45.85

PJ NGF
+ 45.80

PJ NGF
+ 47.00

PJ NGF
+ 48.00

AIRE DE
POMPIER

ACCES

POMPIER

ENTREE /
SORTIE DU

SITE

AIRE DE
POMPIER

COMPTEUR
ELEC. ENEDIS

TRANSFORMATEUR 800 KVA ACCES VIDE
SANITAIRE60 / 60 cm

DISJONCTEUR
GROUPE ELECTROGENE
DISJONCTEUR DE
L'ARRIVEE PRINCIPALEEXTINCTEUR

TABLEAU DE DISTRIBUTION
CHAI 21, BIOSENTAEROTHERME BROYEUR ...

TGBT

HAUTE TENSIONCELLULE ENEDIS

HAUTE TENSION
CELLULE BOINAUD

20 000 V

BA
TT

ER
IE

 D
E

C
O

N
D

EN
SA

TE
U

R
(R

EP
R

IS
 S

U
R

 L
A 

BT
)

GROUPE ELECTROGENE AU FIOUL
MOTEUR

ALTERNATEUR

HAUTEUR DU BATIMENT : 258 cm

BASSIN à VINASSE
VOLUME : 2970 m3

CHAI N°9CHAI N°16

CHAI N°21

LOCAL
SPK du
CHAI n°9

LOCAL
SPK du
CHAI n°21

LOCAL
BT

LOCAL
HT

LOCAL
SPK du
CHAI n°16

RAMPE D'ACCES EN CALCAIRE

ACCES
POMPIERS
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AMENAGEMENT DU
BASSIN à VINASSE

EN RESERVE INCENDIE
VOLUME : 2970 m3

RESERVE

CHAI N°24 CHAI N°25

L3T

CHAI N°23

PENTE 10%PENTE 6.7%

LOCAL SOURCE FOSSE
D'EXTINCTION

120 m3

PJ NGF
+ 46.00

PJ NGF
+ 45.70

PJ NGF
+ 45.70

PJ NGF
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PJ NGF
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PJ NGF
+ 46.00
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PJ NGF
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PJ NGF
+ 47.40

PJ NGF
+ 49.00

PJ NGF
+ 45.85

PJ NGF
+ 45.80

PJ NGF
+ 47.00

PJ NGF
+ 48.00

AIRE DE
POMPIER

LOCAL
SPK du
CHAI n°9

LOCAL
SPK du
CHAI n°16
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EN RESERVE INCENDIE
VOLUME : 2970 m3

BASSIN de RETENTION MODIFIÉ

VOLUME : 2350 m3

BASSIN D'INFILTRATION N°1

des EAUX PLUVIALES

VOLUME : 4000 m3
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PENTE 10%

PJ NGF
+ 46.00
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+ 46.00

PJ NGF
+ 47.70

PJ NGF
+ 47.40

PJ NGF
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PJ NGF

PJ NGF
+ 48.00

COMPTEUR
ELEC. ENEDIS

TRANSFORMATEUR 800 KVA ACCES VIDE
SANITAIRE
60 / 60 cm

DISJONCTEUR
GROUPE ELECTROGENE
DISJONCTEUR DE
L'ARRIVEE PRINCIPALEEXTINCTEUR

TABLEAU DE DISTRIBUTION
CHAI 21, BIOSENT
AEROTHERME BROYEUR ...

TGBT

HAUTE TENSION
CELLULE ENEDIS

HAUTE TENSION
CELLULE BOINAUD

20 000 V
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GROUPE ELECTROGENE AU FIOUL
MOTEUR

ALTERNATEUR

HAUTEUR DU BATIMENT : 258 cm

BASSIN à VINASSE
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